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İÇİNDEKİLER 
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• Up/Down İçin Parametre Ayarları 
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1. Up/Down Fonks)yon Kullanımı 

Bu fonksiyon inverter çıkış frekansını UP / DWN çoklu fonksiyon giriş terminalleri 

yardımıyla artırıp-azaltmak için kullanılır. Aşağıda motor çıkış frekansının up / down 

sinyallerine göre değişim grafiği gösterilmiştir. 

 

2. Up/Down İç)n Parametre Ayarları 

Bu fonksiyonun kullanımı için çoklu fonksiyon giriş terminallerine (C001~C007) 

yukarı saydırmak için 27:UP , aşağı saydırmak için 28:DWN; resetlemek için 29:UDC 

atanır. A001=2 yapılmalıdır aksi takdirde yalnızca çoklu hızlar seçili iken UP/DWN 

fonksiyonu çalışır. 

 

C101 parametresinden ise enerji kesildiğinde son frekans değeri hafızada tutulup 

tutulmayacağı belirlenir. C101=0 (Hafızada tutulmasın ; C101=1 Hafızada tutulsun) 


