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1.Giriş 

Bu dokümanda NA serisi ekranlarda sayfa geçişinin nasıl yapıldığı anlatılacaktır. NA 

serisi ekranları programlamak için Sysmac Studio programı kullanılmaktadır. 

 

2. Sysmac Studio Arayüzüyle Yapılan Ayarlar 

Fonksiyon ekleyebilmek için ekrana bir buton eklenir. 

(Page→toolbox→Buttons→Button) 
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Butona fonksiyon ekleyebilmek için önce butona, ardından aşağıda görüldüğü gibi Events 

and Actions (veya View>Events and Actions) butonuna tıklanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda açılan pencerede Click (butona basıldığında) seçeneğini seçtikten sonra, 

altında açılan Actions sekmesinden fonksiyon seçilir. 
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ShowPage fonksiyonu; sayfa değişimi yapmak istendiğinde kullanılan fonsiyondur. Bu  

fonksiyon kullanılarak istenilen sayfaya geçiş yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PageName kısmına geçiş yapmak istenen sayfa bilgisi girilir. 
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Simulation>Start NA Simulation seçenekleriyle sayfa geçişleri simule edilebilir. 

 

 

 


